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Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -18,7 °C

Sp2 -18,6 °C

Sp3 -11,3 °C

Sp4 -10,3 °C

Sp5 -11,5 °C

Sp6 -11,1 °C

Dt1 Sp5 - Sp1 7,2 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 60 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -18,1 °C

Sp2 -17,7 °C

Sp3 -17,6 °C

Sp4 -9,8 °C

Sp5 -8,3 °C

Dt1 Sp5 - Sp1 9,7 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 60 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -16,9 °C

Sp2 -7,3 °C

Sp3 -7,8 °C

Sp4 -9,9 °C

Sp5 -8,6 °C

Sp6 -9,0 °C

Dt1 Sp5 - Sp1 8,3 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 10 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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Текстовые примечания

Измерения
Bx1 Max -13,5 °C

Min -18,1 °C

Average -16,8 °C

Bx2 Max -10,3 °C

Min -16,6 °C

Average -15,1 °C

Sp1 -17,3 °C

Sp2 -7,6 °C

Sp3 -6,1 °C

Dt12.Average - Bx1.Average 1,7 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 10 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
На втором этаже видны характерные 
тепловые следы недостатков 
теплоизоляции ОК.
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Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -17,3 °C

Sp2 -16,5 °C

Sp3 -12,1 °C

Sp4 -10,8 °C

Sp5 -13,6 °C

Sp6 -7,7 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 10 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
На втором этаже видны характерные 
тепловые следы недостатков 
теплоизоляции ОК.



6/95

15.01.2021 10:05:36 °C

Sp1

Sp2

Sp3 Sp4

Sp5 Sp6

-9,9

-40,0
IR_0508.jpg FLIR T335 456004106

15.01.2021 10:05:36

DC_0509.jpg

Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -18,4 °C

Sp2 -18,5 °C

Sp3 -10,7 °C

Sp4 -8,5 °C

Sp5 -10,4 °C

Sp6 -14,3 °C

Dt1 Sp4 - Sp1 9,9 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 50 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -18,1 °C

Sp2 -11,8 °C

Sp3 -9,1 °C

Sp4 -7,1 °C

Sp5 -10,3 °C

Sp6 -6,5 °C

Dt1 Sp6 - Sp1 11,6 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 50 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 



8/95

15.01.2021 10:06:43 °C

Sp1 Sp2

Sp3 Sp4 Sp5

Sp6

-9,7

-23,2
IR_0514.jpg FLIR T335 456004106

15.01.2021 10:06:43

DC_0515.jpg

Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -17,6 °C

Sp2 -17,0 °C

Sp3 -9,3 °C

Sp4 -9,3 °C

Sp5 -7,1 °C

Sp6 -7,8 °C

Dt1 Sp5 - Sp1 10,5 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 50 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -18,2 °C

Sp2 -18,7 °C

Sp3 -10,4 °C

Sp4 -10,7 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 50 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -18,2 °C

Sp2 -10,1 °C

Sp3 -11,5 °C

Sp4 -6,7 °C

Sp5 -10,4 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 50 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -18,3 °C

Sp2 -17,2 °C

Sp3 -10,3 °C

Sp4 -11,1 °C

Sp5 -13,7 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 50 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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Текстовые примечания

Измерения
Sp2 -17,7 °C

Sp1 -13,2 °C

Sp3 -11,0 °C

Sp4 -13,3 °C

Dt1 Sp3 - Sp1 2,2 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 15 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -17,3 °C

Sp2 -13,6 °C

Sp3 -10,7 °C

Sp4 -7,9 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 15 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -18,5 °C

Sp2 -11,5 °C

Sp3 -13,0 °C

Sp4 -13,4 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 50 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -18,3 °C

Sp2 -12,2 °C

Sp3 -11,3 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 50 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -18,3 °C

Sp2 -18,1 °C

Sp3 -11,4 °C

Sp4 -10,8 °C

Sp5 -13,7 °C

Sp6 -11,7 °C

Dt1 Sp4 - Sp2 7,3 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 15 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 



17/95

15.01.2021 9:56:41 °C

Sp1

Sp2

Sp3

Sp4

-10,9

-40,0
IR_0488.jpg FLIR T335 456004106

15.01.2021 9:56:41

DC_0489.jpg

Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -19,1 °C

Sp2 -11,0 °C

Sp3 -15,8 °C

Sp4 -6,9 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 50 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -18,4 °C

Sp2 -6,9 °C

Sp3 -7,9 °C

Sp4 -6,6 °C

Dt1 Sp4 - Sp1 11,9 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 50 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -17,0 °C

Sp2 -6,2 °C

Sp3 -6,2 °C

Sp4 -5,5 °C

Dt1 Sp4 - Sp1 11,5 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 10 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -20,0 °C

Sp2 -19,1 °C

Sp3 -12,0 °C

Sp4 -11,6 °C

Dt1 Sp4 - Sp2 7,5 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 50 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -19,1 °C

Sp2 -11,7 °C

Sp3 -11,4 °C

Sp4 -13,2 °C

Sp5 -12,5 °C

Sp6 -10,3 °C

Dt1 Sp3 - Sp1 7,7 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 50 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
Видны характерные тепловые следы 
недостатков теплоизоляции ОК.
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Текстовые примечания

Измерения
Bx1 Max -14,9 °C

Min -17,1 °C

Average -16,3 °C

Sp1 -18,0 °C

Sp2 -13,5 °C

Sp3 -14,2 °C

Sp4 -10,8 °C

Sp5 -10,9 °C

Sp6 -9,8 °C

Dt1 Sp6 - Sp1 8,2 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 10 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
Видны характерные тепловые следы 
недостатков теплоизоляции ОК.
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Текстовые примечания

Измерения
Bx1 Max -15,3 °C

Min -16,7 °C

Average -16,1 °C

Sp1 -17,3 °C

Sp2 -17,0 °C

Sp3 -14,2 °C

Sp4 -15,9 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 10 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
Видны характерные тепловые следы 
недостатков теплоизоляции ОК.
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Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -19,7 °C

Sp2 -11,7 °C

Sp3 -9,9 °C

Sp4 -9,2 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 50 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -18,2 °C

Sp2 -7,6 °C

Sp3 -17,5 °C

Sp4 -9,6 °C

Sp5 -9,9 °C

Dt1 Sp4 - Sp1 8,5 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 50 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -17,2 °C

Sp2 -8,2 °C

Sp3 -7,6 °C

Sp4 -7,8 °C

Dt1 Sp2 - Sp1 9,1 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 50 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -18,5 °C

Sp2 -12,0 °C

Sp3 -12,9 °C

Sp4 -14,5 °C

Sp5 -13,4 °C

Sp6 -15,0 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 50 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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15.01.2021 9:41:40

DC_0459.jpg

Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -17,9 °C

Sp2 -12,1 °C

Sp3 -13,8 °C

Sp4 -12,2 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 50 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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15.01.2021 9:42:26

DC_0461.jpg

Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -17,4 °C

Sp2 -14,1 °C

Sp3 -10,7 °C

Sp4 -14,7 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 50 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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IR_0452.jpg FLIR T335 456004106

15.01.2021 9:38:58

DC_0453.jpg

Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -18,6 °C

Sp2 -8,3 °C

Sp3 -10,4 °C

Sp4 -10,2 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 30 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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15.01.2021 9:39:24

DC_0455.jpg

Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -17,8 °C

Sp2 -11,0 °C

Sp3 -15,2 °C

Sp4 -12,7 °C

Sp5 -14,3 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 30 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
Видны характерные тепловые следы 
недостатков теплоизоляции ОК.
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15.01.2021 9:31:28

DC_0429.jpg

Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -17,5 °C

Sp2 -12,7 °C

Sp3 -10,5 °C

Sp4 -11,2 °C

Dt1 Sp3 - Sp1 7,0 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 50 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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15.01.2021 9:31:59

DC_0431.jpg

Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -16,0 °C

Sp2 -10,4 °C

Sp3 -10,0 °C

Dt1 Sp3 - Sp1 6,0 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 40 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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15.01.2021 9:37:38

DC_0451.jpg

Текстовые примечания

Измерения
Sp1 -17,2 °C

Sp2 -9,7 °C

Sp3 -8,6 °C

Sp4 -10,1 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 10 м
Атмосферная темп. -18 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 84 %

Описание
Утечка тепла в районе перекрытий. 
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IR_0532.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Bx1 Max 17,3 °C

Min 15,9 °C

Average 16,5 °C

Sp1 9,4 °C

Sp2 9,4 °C

Sp3 9,4 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж15.01.2021 10:21:57

DC_0533.jpg

Текстовые примечания
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IR_0534.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
El1 Max 18,5 °C

Min 15,7 °C

Average 17,4 °C

Sp1 18,7 °C

Sp2 14,3 °C

Sp3 14,7 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж15.01.2021 10:22:34

DC_0535.jpg

Текстовые примечания
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IR_0536.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
El1 Max 17,8 °C

Min 13,1 °C

Average 15,7 °C

Sp1 20,7 °C

Sp2 18,2 °C

Li1 Max 20,3 °C

Min 17,9 °C

Average 19,0 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:23:48

DC_0537.jpg

Текстовые примечания
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IR_0538.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Bx1 Max 20,8 °C

Min 18,3 °C

Average 20,2 °C

Sp1 8,1 °C

Li1 Max 20,4 °C

Min 19,8 °C

Average 20,2 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:24:37

DC_0539.jpg

Текстовые примечания
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IR_0540.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
El1 Max 21,2 °C

Min 20,1 °C

Average 20,8 °C

Sp1 19,0 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:25:00

DC_0541.jpg

Текстовые примечания
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IR_0542.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Bx1 Max 22,5 °C

Min 21,2 °C

Average 21,9 °C

Sp1 23,8 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:25:46

DC_0543.jpg

Текстовые примечания
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IR_0544.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 23,0 °C

Sp2 21,6 °C

Sp3 21,1 °C

Sp4 20,9 °C

Li1 Max 21,8 °C

Min 21,0 °C

Average 21,5 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:26:21

DC_0545.jpg

Текстовые примечания
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IR_0546.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Bx1 Max 23,1 °C

Min 22,3 °C

Average 22,7 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:27:27

DC_0547.jpg

Текстовые примечания
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IR_0548.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
El1 Max 22,7 °C

Min 20,9 °C

Average 22,0 °C

Sp1 22,7 °C

Sp2 13,9 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:28:28

DC_0549.jpg

Текстовые примечания
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IR_0550.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 21,9 °C

Sp2 10,6 °C

Sp3 14,9 °C

Sp4 18,9 °C

Li1 Max 18,3 °C

Min 17,5 °C

Average 17,9 °C

Li2 Max 20,0 °C

Min 18,2 °C

Average 19,4 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:30:02

DC_0551.jpg

Текстовые примечания
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IR_0554.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 22,0 °C

Sp2 19,0 °C

Sp3 14,9 °C

Sp4 17,5 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:32:15

DC_0555.jpg

Текстовые примечания
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IR_0556.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 22,4 °C

Sp2 15,3 °C

Sp3 14,9 °C

Li1 Max 19,2 °C

Min 17,4 °C

Average 18,2 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж15.01.2021 10:32:51

DC_0557.jpg

Текстовые примечания
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IR_0558.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 22,8 °C

Sp2 17,7 °C

Sp3 18,0 °C

Sp4 18,9 °C

Sp5 19,0 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:33:39

DC_0559.jpg

Текстовые примечания
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IR_0562.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 22,5 °C

Sp2 15,8 °C

Sp3 16,3 °C

Sp4 19,2 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:34:33

DC_0563.jpg

Текстовые примечания
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IR_0566.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Bx1 Max 22,6 °C

Min 20,5 °C

Average 21,9 °C

Sp1 22,8 °C

Sp2 13,8 °C

Sp3 14,6 °C

Sp4 18,7 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:36:21

DC_0567.jpg

Текстовые примечания
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IR_0568.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 21,7 °C

Sp2 13,5 °C

Sp3 13,7 °C

Sp4 13,6 °C

Sp5 22,0 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:36:55

DC_0569.jpg

Текстовые примечания
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Измерения
El1 Max 17,9 °C

Min 10,5 °C

Average 13,6 °C

Sp1 22,5 °C

Li1 Max 16,7 °C

Min 15,8 °C

Average 16,3 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:37:14

DC_0571.jpg

Текстовые примечания



52/95

15.01.2021 10:38:07 °C

Sp1

Sp2

Sp3

Sp4

Li1

23,3

19,4
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Измерения
Sp1 22,5 °C

Sp2 19,4 °C

Sp3 19,3 °C

Sp4 19,0 °C

Li1 Max 22,6 °C

Min 21,8 °C

Average 22,2 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:38:07

DC_0575.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 10:38:45 °C
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IR_0576.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 22,8 °C

Sp2 16,9 °C

Sp3 18,0 °C

Sp4 19,6 °C

Sp5 21,9 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:38:45

DC_0577.jpg

Текстовые примечания
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Измерения
Sp1 22,8 °C

Sp2 16,1 °C

Sp3 14,8 °C

Sp4 13,1 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:39:07

DC_0579.jpg

Текстовые примечания
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Измерения
Bx1 Max 22,6 °C

Min 21,0 °C

Average 22,0 °C

Sp1 23,0 °C

Sp2 19,5 °C

Sp3 19,6 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж15.01.2021 10:41:33

DC_0583.jpg

Текстовые примечания
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Измерения
Bx1 Max 20,2 °C

Min 18,8 °C

Average 19,7 °C

Sp1 16,3 °C

Sp2 16,4 °C

Sp3 22,1 °C

Li1 Max 18,8 °C

Min 17,2 °C

Average 17,9 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп 22 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:43:43

DC_0589.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 10:45:10 °C

Sp1

Sp2

Sp3

22,6

16,8
IR_0592.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 20,4 °C

Sp2 16,6 °C

Sp3 16,8 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Отраж. темп. 20 °C
Расстояние 3 м

Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:45:10

DC_0593.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 10:45:37 °C

Sp1

Sp2

22,8

18,6
IR_0594.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 22,2 °C

Sp2 19,1 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 22 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:45:37

DC_0595.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 10:45:59 °C

Sp1

Sp2

Sp3 Sp4

21,7

17,6
IR_0596.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 21,1 °C

Sp2 18,9 °C

Sp3 17,5 °C

Sp4 17,6 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 22 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:45:59

DC_0597.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 10:46:47 °C

El1

Sp1

24,9

20,7
IR_0598.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
El1 Max 21,7 °C

Min 20,9 °C

Average 21,4 °C

Sp1 23,8 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №86,  1 этаж

15.01.2021 10:46:47

DC_0599.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 10:53:42 °C
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Sp1

Sp2 Sp3

Sp4

17,9

6,3
IR_0602.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Bx1 Max 16,7 °C

Min 14,4 °C

Average 16,3 °C

Sp1 16,9 °C

Sp2 11,7 °C

Sp3 12,5 °C

Sp4 6,5 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 17 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №114, 13 этаж

15.01.2021 10:53:42

DC_0603.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 10:54:10 °CEl1

Sp1

Sp2
Sp3

17,4

8,3
IR_0604.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
El1 Max 16,9 °C

Min 11,9 °C

Average 16,1 °C

Sp1 16,9 °C

Sp2 12,1 °C

Sp3 8,1 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 17 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №114,  13 этаж15.01.2021 10:54:10

DC_0605.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 10:57:16 °C
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Sp1

Sp2

Sp3

Sp4

Sp5

21,7

8,6
IR_0606.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Bx1 Max 17,6 °C

Min 13,9 °C

Average 15,5 °C

Sp1 17,6 °C

Sp2 16,8 °C

Sp3 15,2 °C

Sp4 12,7 °C

Sp5 13,3 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 17 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №114,  13 этаж

15.01.2021 10:57:16

DC_0607.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 10:57:34 °C

Sp1

Sp2 Sp3

Sp4

Sp5

Li1 32,0

9,7
IR_0608.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 17,2 °C

Sp2 16,8 °C

Sp3 12,3 °C

Sp4 12,3 °C

Sp5 11,3 °C

Li1 Max 15,3 °C

Min 14,0 °C

Average 14,9 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 17 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №114,  13 этаж

15.01.2021 10:57:34

DC_0609.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 10:58:46 °C

Bx1

Bx2

Sp1

Sp2

Sp3

21,1

5,0
IR_0610.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Bx1 Max 17,7 °C

Min 15,1 °C

Average 16,6 °C

Bx2 Max 17,8 °C

Min 14,6 °C

Average 17,3 °C

Sp1 17,3 °C

Sp2 8,8 °C

Sp3 5,2 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 17 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №114,  13 этаж

15.01.2021 10:58:46

DC_0611.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:00:34 °CEl1

Sp1 Sp2

Sp3

Sp4

39,2

6,9
IR_0612.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
El1 Max 16,6 °C

Min 9,4 °C

Average 15,5 °C

Sp1 16,5 °C

Sp2 11,6 °C

Sp3 9,7 °C

Sp4 10,4 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 17 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №114,  13 этаж

15.01.2021 11:00:34

DC_0613.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:02:14 °C
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Sp4

Sp5
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17,0

1,9
IR_0614.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 16,9 °C

Sp2 16,5 °C

Sp3 7,4 °C

Sp4 8,3 °C

Sp5 1,6 °C

Li1 Max 15,6 °C

Min 14,0 °C

Average 15,1 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 17 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №114,  13 этаж

15.01.2021 11:02:14

DC_0615.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:02:46 °C
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Li1

17,1

10,4
IR_0616.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 16,3 °C

Sp2 14,6 °C

Sp3 14,5 °C

Li1 Max 12,7 °C

Min 11,5 °C

Average 12,4 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 17 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №114,  13 этаж15.01.2021 11:02:46

DC_0617.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:03:37 °C
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Sp6
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IR_0618.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 7,1 °C

Sp2 7,2 °C

Sp3 9,0 °C

Sp4 11,0 °C

Sp5 12,8 °C

Sp6 14,2 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 17 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №114,  13 этаж15.01.2021 11:03:37

DC_0619.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:05:20 °C
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Sp1

Sp2 Sp3 17,8

11,8
IR_0622.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
El1 Max 17,6 °C

Min 14,3 °C

Average 16,5 °C

Sp1 17,3 °C

Sp2 11,6 °C

Sp3 12,0 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 17 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №114,  13 этаж15.01.2021 11:05:20

DC_0623.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:05:38 °C
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Sp6
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IR_0624.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 16,1 °C

Sp2 15,1 °C

Sp3 12,3 °C

Sp4 12,3 °C

Sp5 12,5 °C

Sp6 12,4 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 17 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №114,  13 этаж15.01.2021 11:05:38

DC_0625.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:06:08 °C

Bx1

Sp1
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Sp3

Li1
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13,5
IR_0626.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Bx1 Max 15,1 °C

Min 13,9 °C

Average 14,5 °C

Sp1 17,4 °C

Sp2 13,5 °C

Sp3 13,7 °C

Li1 Max 15,5 °C

Min 15,2 °C

Average 15,3 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 17 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №114,  13 этаж

15.01.2021 11:06:08

DC_0627.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:06:31 °C
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Sp1

Sp2

Sp3

16,6

12,0
IR_0628.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Bx1 Max 14,1 °C

Min 13,0 °C

Average 13,6 °C

Sp1 14,8 °C

Sp2 16,1 °C

Sp3 9,7 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 17 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №114,  13 этаж15.01.2021 11:06:31

DC_0629.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:07:24 °C
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Sp4
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20,5

7,9
IR_0630.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 17,7 °C

Sp2 12,2 °C

Sp3 15,3 °C

Sp4 6,7 °C

Li1 Max 17,8 °C

Min 16,3 °C

Average 17,1 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 17 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №114,  13 этаж

15.01.2021 11:07:24

DC_0631.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:08:20 °C
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Sp2

Sp3

Li1Li2 29,2

7,3
IR_0632.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 17,4 °C

Sp2 6,7 °C

Sp3 4,7 °C

Li1 Max 13,9 °C

Min 13,2 °C

Average 13,6 °C

Li2 Max 17,2 °C

Min 15,5 °C

Average 16,6 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 17 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №114,  13 этаж

15.01.2021 11:08:20

DC_0633.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:08:41 °C
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Sp3
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12,7
IR_0634.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Bx1 Max 17,9 °C

Min 15,5 °C

Average 17,3 °C

Sp1 12,7 °C

Sp2 12,1 °C

Sp3 12,9 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 17 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №114,  13 этаж15.01.2021 11:08:41

DC_0635.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:09:01 °C
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Sp2

Sp3

Sp4

Sp5

Sp6

18,5

11,4
IR_0636.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 17,3 °C

Sp2 11,8 °C

Sp3 11,5 °C

Sp4 11,5 °C

Sp5 16,5 °C

Sp6 14,4 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 17 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №114,  13 этаж15.01.2021 11:09:01

DC_0637.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:10:55 °C
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Sp2 Sp3

Sp4
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13,7
IR_0640.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 18,8 °C

Sp2 14,1 °C

Sp3 13,1 °C

Sp4 15,5 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 17 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №114,  13 этаж

15.01.2021 11:10:55

DC_0641.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:18:05 °C
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12,1
IR_0644.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Bx1 Max 19,8 °C

Min 18,2 °C

Average 19,2 °C

Sp1 20,5 °C

Sp2 16,3 °C

Sp3 16,4 °C

Sp4 15,9 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 21 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №136,  14 этаж

15.01.2021 11:18:05

DC_0645.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:18:26 °C
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IR_0646.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 21,7 °C

Sp2 17,7 °C

Sp3 17,6 °C

Sp4 18,3 °C

Li1 Max 20,0 °C

Min 19,2 °C

Average 19,7 °C

Li2 Max 21,2 °C

Min 20,5 °C

Average 20,8 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 21 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №136,  14 этаж

15.01.2021 11:18:26

DC_0647.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:19:11 °C
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Sp6

21,3

12,6
IR_0648.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Bx1 Max 17,7 °C

Min 15,5 °C

Average 16,8 °C

Sp1 20,3 °C

Sp2 17,7 °C

Sp3 12,1 °C

Sp4 12,8 °C

Sp5 14,0 °C

Sp6 13,8 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 21 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №136,  14 этаж

15.01.2021 11:19:11

DC_0649.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:20:08 °C
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20,7

10,6
IR_0652.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
El1 Max 18,7 °C

Min 8,5 °C

Average 13,8 °C

Sp1 20,7 °C

Sp2 19,0 °C

Sp3 12,2 °C

Sp4 12,9 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 21 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №136,  14 этаж

15.01.2021 11:20:08

DC_0653.jpg

Текстовые примечания



83/95

15.01.2021 11:21:06 °C
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21,2

13,9
IR_0654.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Bx1 Max 20,3 °C

Min 18,2 °C

Average 19,7 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 21 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №136,  14 этаж

15.01.2021 11:21:06

DC_0655.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:23:18 °C
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IR_0660.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Bx1 Max 23,6 °C

Min 22,4 °C

Average 23,1 °C

El1 Max 22,2 °C

Min 18,5 °C

Average 20,9 °C

Sp1 24,2 °C

Sp2 20,3 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 24 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №136,  14 этаж

15.01.2021 11:23:18

DC_0661.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:23:47 °C
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IR_0662.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Bx1 Max 23,7 °C

Min 22,6 °C

Average 23,2 °C

Sp1 24,1 °C

Sp2 20,5 °C

Sp3 20,4 °C

Sp4 18,8 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 24 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №136,  14 этаж

15.01.2021 11:23:47

DC_0663.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:40:27 °C
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IR_0666.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 19,9 °C

Sp2 9,6 °C

Sp3 10,9 °C

Sp4 14,5 °C

Sp5 14,4 °C

Li1 Max 19,1 °C

Min 17,9 °C

Average 18,7 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №27,  5 этаж

15.01.2021 11:40:27

DC_0667.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:40:49 °C
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IR_0668.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 22,7 °C

Sp2 10,1 °C

Sp3 11,5 °C

Sp4 13,2 °C

Sp5 13,6 °C

Sp6 18,6 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №27,  5 этаж15.01.2021 11:40:49

DC_0669.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:43:30 °C
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IR_0670.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Bx1 Max 21,4 °C

Min 20,4 °C

Average 21,0 °C

Sp1 23,0 °C

Sp2 21,9 °C

Sp3 22,7 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №27,  5 этаж15.01.2021 11:43:30

DC_0671.jpg

Текстовые примечания



90/95
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IR_0672.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Bx1 Max 23,6 °C

Min 17,6 °C

Average 21,4 °C

Sp1 22,2 °C

Sp2 19,6 °C

Sp3 19,8 °C

Sp4 18,0 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №27,  5 этаж

15.01.2021 11:44:34

DC_0673.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:45:15 °C
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IR_0674.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 22,6 °C

Sp2 19,0 °C

Sp3 18,7 °C

Sp4 19,1 °C

Li1 Max 20,9 °C

Min 19,9 °C

Average 20,5 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №27,  5 этаж

15.01.2021 11:45:15

DC_0675.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:45:51 °C
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IR_0676.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 23,1 °C

Li1 Max 22,3 °C

Min 21,6 °C

Average 22,0 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 23 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №27,  5 этаж

15.01.2021 11:45:51

DC_0677.jpg

Текстовые примечания



93/95

15.01.2021 11:48:03 °C
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IR_0680.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Bx1 Max 25,6 °C

Min 24,6 °C

Average 25,1 °C

Sp1 25,9 °C

Sp2 24,4 °C

Sp3 19,8 °C

Sp4 24,5 °C

Sp5 17,9 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 26 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №27,  5 этаж

15.01.2021 11:48:03

DC_0681.jpg

Текстовые примечания
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15.01.2021 11:48:26 °C
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IR_0682.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Sp1 25,7 °C

Sp2 19,5 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 26 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №27,  5 этаж

15.01.2021 11:48:26

DC_0683.jpg

Текстовые примечания



95/95

15.01.2021 11:48:51 °C
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IR_0684.jpg FLIR T335 456004106

Измерения
Bx1 Max 24,2 °C

Min 22,4 °C

Average 23,4 °C

Sp1 25,7 °C

Sp2 20,7 °C

Параметры
Коэффициент 
излучения 0.95

Расстояние 3 м
Атмосферная темп. 26 °C
Темп. внеш.оптики 20 °C
Пропуск. 
внеш.оптики 1

Относительная 
влажность 50 %

Описание
Квартира №27,  5 этаж

15.01.2021 11:48:51

DC_0685.jpg

Текстовые примечания


